Wasserzahlerschacht
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Schnitt A-A

Wasserzéahlerschacht in Sonderfallen
Sofern unter bestimmten Voraussetzungen kein Anschluss in das zu versorgende Gebéaude gelegt
werden kann, wird die Zahleinrichtung in einem so genannten Wasserzahlerschacht installiert (vgl.

§ 11 AVB WasserV).

1. Mindestanforderungen an den Wasserzahlerschacht:
An der Grundsticksgrenze moglichst aul3erhalb von Verkehrsflachen und leicht zuganglich.

Schutz vor Eindringen von Wasser und Schmutz.
Abdeckungen verkehrssicher und wasserdicht, Isolierung wasserdicht.
Erforderliche Treppen, Leitern oder Steigeisen miissen den Unfallverhiitungsvorschriften

entsprechen (siehe Abbildung).

2. Ubergang wvr - Kundenlage:
Der Ubergang auf die Kundenanlage erfolgt, analog zur normalen Hausanschlussregelung,

nach dem Wasserzahler.
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